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采 购 需 求 书




项目名称： 2025-2026年度未来城校区两机房空调维护清洗服务 
用户单位： 信息化工作办公室 
编制时间：  2025年10月23日 







编制说明

一、用户单位依据咨询、论证、问卷等方式调查的具体情况自行编制采购需求书。
二、编制的采购需求书应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。除单一来源采购外，标的物名称、指标要求等不能指向单一供应商。
三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。
四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。














  一、项目概况
未来城数据中心采用水冷冷水机组、未来城通信中心机房采用传统风冷精密空调。水冷冷水机组需要定期进行冷却塔、过滤器、管路等进行清洗、镀膜处理，其核心磁悬浮主机、水泵、空调末端、冷却塔需要定期维护及保养。通信机房空调运行已经5年设备已经过保、排水系统出现堵塞现象、需要定期清洗、维护及安全检查提前发现故障并进行维护。两机房的空调的过滤网需要定期进行更换或清洗，因此需要采购未来城校区两机房空调维护清洗服务可以有效提高机房空调系统安全稳定运行。
二、主要标的
服务：是否属于科研活动相关采购 是 否
	序号
	服务名称
	服务期限
	服务说明

	1
	2025-2026年度未来城校区两机房空调维护清洗服务 
	一年
	定时对未来城数据中心机房及未来城通信中心机房制冷进行维护、清洗、安全检查、应急处置及末端过滤网清洗或更换，保障数据中心机房制冷系统的安全运行。



3、 技术和服务要求
（一）技术服务功能要求
（1）（2025-2026年度未来城校区两机房空调维护清洗服务）（1项）
1.功能要求：（2025-2026年度未来城校区两机房空调维护清洗）
2.应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范：无
3.后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：无
4.各项指标要求：
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	证明材料要求

	1
	2025-2026年度未来城校区两机房空调维护清洗
	★
	未来城数据中心制冷系统制冷主机、末端空调、水泵系统及板换等维护及保养；冷却塔、过滤器、冷凝器、管路系统清洗及镀膜频次≥2次，磁悬浮主机深度清洁≥1次，磁悬浮压缩机安全检查、运行参数调优≥2次，水系统加药≥12次。
通信中心机房风冷精密空调维护与保养、清洗≥4次。
根据实际需求完成排水管路疏通、压力检查、故障及时预警。
根据两机房末端过滤网状况对过滤网惊醒清洗或者更换≥2次。
故障应急处理、安全检查、重大节假日及寒暑假专项安全检查。
	承诺函


（二）非功能性要求
· 未来城校区两机房制冷系统日常保养维护、应急处理、定期巡检、重大事件应急保障等保障未来城校区两机房制冷系统稳定运行。
· 应急事件服务响应时间不得超过30分钟、重大事件技术保障提前1个小时到达现场并做好准备工作。
· 定期安全检查并形成巡检报告。

四、商务要求
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求

	1
	供货期/服务期/工期
	
	服务期为2025年12月1日至2026年11月30日

	2
	交货/服务/建设地点
	
	中国地质大学（武汉）未来城校区

	3
	质保期
	
	无

	4
	验收标准
	
	[bookmark: _GoBack]按照供应商响应文件及采购文件确定的技术和服务指标进行验收。

	5
	付款方式
	
	合同签订后15个工作日内，甲方向乙方支付合同
总额的90%，服务结束且经甲方验收合格后一次
性付清。
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